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台　数
ＷＶ相

ＦＥ－１

天井扇ＦＥ－６ １ １００

７ １ １００

ウエザーカバー共

６ １ １００

レンジフード　薄型 ２ １ １００ＦＥ－１２

片吸込みシロッコＦＳ－１ １ ３ ２００ １．５ １階　機械室天吊　＃２１/２×５１９２ｍ３／ｈ×１３０Ｐａ給気ファン

ＦＳ－２ 給気ファン 有圧扇　給気用 ２００φ×６００ｍ３／ｈ×２０Ｐａ １ １ １００

排気ファン 片吸込みシロッコ 天吊　＃２１/２×５１９２ｍ３／ｈ×１４０Ｐａ １ ３ ２００ １．５ １階　機械室

排気ファン ３００ｍ３／ｈ×３０Ｐａ

ＦＥ－５ 排気ファン 天井扇 ３５０ｍ３／ｈ×４０Ｐａ １ １ １００ １階　洋室

ＦＥ－７ 排気ファン 天井扇 １９５ｍ３／ｈ×３０Ｐａ

ＦＥ－８ 排気ファン 天井扇 １２０ｍ３／ｈ×３０Ｐａ

ＦＥ－９ 排気ファン 天井扇（親子） 　９６ｍ３／ｈ×３０Ｐａ １ １００

副吸込口共

３３０ｍ３／ｈ×３０Ｐａ排気ファン

ＦＥ－１３ 排気ファン 換気扇　壁付 ２００φ×５４６ｍ３／ｈ １ １００１

Ｍ
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調布市八ケ岳少年自然の家機械設備改修工事
工事名称 図面番号製図設計検図承認〒101-0044

図面名称 縮尺設計年月日

株式会社ムラシマ事務所　東京事務所

一級建築士大臣登録第127404号　齋藤　明孝

一級建築士事務所登録都知事第56340号

N/S
換気設備　機器表

排気ファン 換気扇　壁付 １ １００ＦＥ－１４ ３００φ×１３００ｍ３／ｈ ２ １階　大浴場、中浴場

換気設備　機器表

４３

１

排気ファン 天井扇（親子） １ １００

副吸込口共

１ＦＥ－１５ １６０ｍ３／ｈ×５０Ｐａ

１ １００ＨＥＵ－１ 空調換気扇 壁掛形 ６０～９６ｍ３／ｈ １ １階　保健室

１ １００排気ファンＦＥ－１６ 天井扇 １５０ｍ３／ｈ×８０Ｐａ １ １階　乾燥室

１階　受水槽室

１階　浴室３

１階　洗濯室、乾燥室

１階　談話室、研修室

各階　宿泊室、ﾄｲﾚ

１階　事務室、管理人室A、B

１階　管理人室A、B

１階　身障者ﾄｲﾚ、浴室４

各階　ﾘﾈﾝ室、洗面所

１階　ﾎﾞｲﾗｰ庫
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×2×3

Ｍ
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一級建築士大臣登録第127404号　齋藤　明孝
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換気設備　本館B1階,1階平面図
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工事名称 図面番号製図設計検図承認〒101-0044

図面名称 縮尺設計年月日
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１階平面図　　　S=1/200
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機械室詳細図参照
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換気設備　本館2、3階平面図
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工事名称 図面番号製図設計検図承認〒101-0044

図面名称 縮尺設計年月日

Ｙ３

Ｘ１０ Ｘ１１

Ｙ４

１階　機械室詳細図　　　S=1/50

換気設備　機械室詳細図


