
〈５０Ｈｚ〉

電気パネルヒーターＥＨＰ－１

１階女子洗面所（１）

１φ２００Ｖ

付属品：温度調節用サーモスタット　コード付きプラグ（接地極付き）

　　　　固定金具

電気パネルヒーターＥＨＰ－２ 壁掛形　暖房能力　２．０ｋＷ ２１φ２００Ｖ

付属品：温度調節用サーモスタット　コード付きプラグ（接地極付き）

　　　　固定金具

ｋＷ

２．０ ｋＷ

暖房設備　機器表

備　　　考設置場所仕　様　及　び　付　属　品名　称記　号 数　量電気容量

３.仕様に記載無き事項は、東京都機械設備工事標準仕様書に準ずる。

１.電気容量は、参考値とする。

２.周波数は、５０Ｈｚとする。

１．０壁掛形　暖房能力　０．７５ｋＷ

１階男子洗面所（１）

２

ＥＨＦ－１ 電気ファンヒーター ３φ２００Ｖ ｋＷ６．０天吊形　暖房能力　６．０ｋＷ

　　　　吊金具

付属品：露出形手元ＳＷ　ルームサーモ付

１ １階乾燥室

〈５０Ｈｚ〉
空調設備　機器表

備　　　考設置場所仕　様　及　び　付　属　品名　称記　号 数　量電気容量

３.仕様に記載無き事項は、東京都機械設備工事標準仕様書に準ずる。

１.電気容量は、参考値とする。

２.周波数は、５０Ｈｚとする。

ＡＣＭ－１ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機　床置設置 ３φ２００Ｖ １

ＦＡＮ外

ＣＯＭＰ

室内機　天井カセット形（４方向）ＡＣＭ－１－１ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ

アンカーボルト（SUS）

M10ｘ80Lｘ8本（参考）

冷房能力：４０．０ｋＷ　 暖房能力：４７．５ｋＷ

２１．５ ｋＷ

０．８２ ｋＷ

７．９ ｋＷ

０．０３ｋＷ

付属品：分岐管　集中排水ドレン　防雪フード　他一式

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

Ks＝1.0

コンクリート基礎（本工事）屋外

１階事務室１

室内機　天井カセット形（２方向）ＡＣＭ－１－２ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ２

冷房能力：３．６ｋＷ　暖房能力：４．０ｋＷ

０．０３ｋＷ

冷房能力：２．８ｋＷ　暖房能力：３．２ｋＷ

１階玄関ホール

遠赤外線ヒーターＥＨＳ－１ １φ２００Ｖ

付属品：保護ガード　温度ヒューズ　断熱材加工付

ｋＷ２．０天埋形　暖房能力　２．０ｋＷ ２ １階玄関

寒冷地仕様　ー１５℃ （暖房時）

室内機　床置横形ＡＣＭ－１－３ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ２

冷房能力：３．６ｋＷ　暖房能力：４．０ｋＷ

０．０５ｋＷ １階談話室

室内機　天井カセット形（２方向）ＡＣＭ－１－４ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ２

冷房能力：５．６ｋＷ　暖房能力：６．３ｋＷ

０．０６ｋＷ １階研修室

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

室内機　床置横形ＡＣＭ－１－５ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ３

冷房能力：２．８ｋＷ　暖房能力：３．２ｋＷ

０．０４ｋＷ

１階管理人室Ａ和室１

付属品：本体コントロールスイッチ　×１個／台

付属品：本体コントロールスイッチ　×１個／台 １階管理人室Ａ和室２

１階管理人室Ｂ和室

（１）

（１）

（１）

室内機　天井カセット形（４方向）

冷房能力：２．８ｋＷ　暖房能力：３．２ｋＷ

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ０．０３ １ １階保健室ＡＣＭ－１－６ ｋＷ

ＡＣＭ－２ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機　床置設置 ３φ２００Ｖ ２

ＦＡＮ外

ＣＯＭＰ

アンカーボルト（SUS）

M10ｘ80Lｘ12本（参考）

冷房能力：６７．０ｋＷ　 暖房能力：８２．５ｋＷ

３７．３ ｋＷ

１．４７ ｋＷ

１３．２ｋＷ

付属品：分岐管　集中排水ドレン　防雪フード　他一式

Ks＝1.0

コンクリート基礎（本工事）屋外

寒冷地仕様　ー１５℃ （暖房時）

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

室内機　床置形（直吹）ＡＣＭ－２－１ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ２０．３５ｋＷ

冷房能力：２８．０ｋＷ　暖房能力：３１．５ｋＷ

付属品：本体コントロールスイッチ　×１個／台

１階食堂

１階脱衣室２

電気パネルヒーターＥＨＰ－３ 壁掛形　暖房能力　２．５ｋＷ ４１φ２００Ｖ

付属品：温度調節用サーモスタット　コード付きプラグ（接地極付き）

　　　　固定金具

１階廊下

２．５ ｋＷ

１階脱衣室１（２）

（２）

４.グリーン購入法に該当する機種がある場合は、採用を優先すること。

５.ポンプ・送風機は、ＪＩＳ高効率モーターを優先すること。

６.パッケージ形空調機は、冷媒管長さ及び高低差の補正後の能力とする。

７.パッケージ形空調機の室内温湿度条件は、冷房２８℃　５０％　暖房２０℃　４０％とする。

６.パッケージ形空調機は、冷媒管長さ及び高低差の補正後の能力とする。

７.パッケージ形空調機の室内温湿度条件は、冷房２８℃　５０％　暖房２０℃　４０％とする。

４.グリーン購入法に該当する機種がある場合は、採用を優先すること。

５.ポンプ・送風機は、ＪＩＳ高効率モーターを優先すること。

室内機　床置横形ＡＣＭ－２－２ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ８０．１０ｋＷ

冷房能力：７．１ｋＷ　暖房能力：８．０ｋＷ

付属品：本体コントロールスイッチ　×１個／台

１階食堂

ＡＣＭ－３ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機　床置設置 ３φ２００Ｖ １

ＦＡＮ外

ＣＯＭＰ

ｋＷ

ｋＷ

ｋＷ

付属品：分岐管　集中排水ドレン　防雪フード　他一式

屋外

寒冷地仕様　ー１５℃ （暖房時）

室内機　厨房用天吊形

冷房能力：１４．０ｋＷ　暖房能力：１６．０ｋＷ

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ０．１６ ２ＡＣＭ－３－１ ｋＷ １階厨房

コンクリート基礎（本工事）

Ks＝1.0

アンカーボルト（SUS）

M10ｘ80Lｘ8本（参考）

室内機　厨房用天吊形

冷房能力：８．０ｋＷ　暖房能力：９．０ｋＷ

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ０．０７ １ＡＣＭ－３－２ ｋＷ １階下処理室

ＡＣＭ－４ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機　床置設置 ３φ２００Ｖ １

ＦＡＮ外

ＣＯＭＰ

アンカーボルト（SUS）

M10ｘ80Lｘ12本（参考）

冷房能力：６７．０ｋＷ　 暖房能力：８２．５ｋＷ

３７．３ ｋＷ

１．４７ ｋＷ

１３．２ｋＷ

付属品：分岐管　集中排水ドレン　防雪フード　他一式

Ks＝1.0

コンクリート基礎（本工事）屋外

寒冷地仕様　ー１５℃ （暖房時）

室内機　床置横形ＡＣＭ－４－１ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ４

冷房能力：３．６ｋＷ　暖房能力：４．０ｋＷ

０．０５ｋＷ

１階洋室

付属品：本体コントロールスイッチ　×１個／台 １階宿泊室１～３

（１）

（各１）

冷房能力：４０．０ｋＷ　 暖房能力：４７．５ｋＷ

２１．５

ＡＣＭ－４－２ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機　床置横形

冷房能力：３．６ｋＷ　暖房能力：４．０ｋＷ

付属品：本体コントロールスイッチ　×１個／台

（各１） ２階宿泊室１～１４

１４ｋＷ０．０５１φ２００Ｖ

７．９

０．８２

ＡＣＭ－５ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機　床置設置 ３φ２００Ｖ １

ＦＡＮ外

ＣＯＭＰ

アンカーボルト（SUS）

M10ｘ80Lｘ12本（参考）

冷房能力：６７．０ｋＷ　 暖房能力：８２．５ｋＷ

３７．３ ｋＷ

１．４７ ｋＷ

１３．２ｋＷ

付属品：分岐管　集中排水ドレン　防雪フード　他一式

Ks＝1.0

コンクリート基礎（本工事）屋外

寒冷地仕様　ー１５℃ （暖房時）

Ｍ
N/S

TEL　03-5256-5121

FAX　03-5256-5122

東京都千代田区鍛冶町二丁目９番６号

改修　暖房・空調設備　機器表

株式会社ムラシマ事務所　東京事務所

一級建築士大臣登録第127404号　齋藤　明孝

一級建築士事務所登録都知事第56340号

工事名称 図面番号製図設計検図承認〒101-0044

図面名称 縮尺設計年月日 ０６

調布市八ケ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事



〈５０Ｈｚ〉
空調設備　機器表

備　　　考設置場所仕　様　及　び　付　属　品名　称記　号 数　量電気容量

１.電気容量は、参考値とする。

２.周波数は、５０Ｈｚとする。

室内機　床置横形ＡＣＭ－５－１ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ １４０．０５ｋＷ

冷房能力：４．５ｋＷ　暖房能力：５．０ｋＷ

付属品：本体コントロールスイッチ　×１個／台

（各１） ３階宿泊室１～１４

集中管理コントローラー １φ２００Ｖ １ｋＷ０．０１ １階事務室液晶画面　タッチパネル式

管理機能：運転・停止、設定温度変更、室内温度、個別リモコン操作禁止、

　　　　：スケジュール管理、外部記憶媒体出力

接続台数：ＡＣＭ－１、２、４、５、６（室内外機）

５.ポンプ・送風機は、ＪＩＳ高効率モーターを優先すること。

６.パッケージ形空調機は、冷媒管長さ及び高低差の補正後の能力とする。

４.グリーン購入法に該当する機種がある場合は、採用を優先すること。

３.仕様に記載無き事項は、東京都機械設備工事標準仕様書に準ずる。

７.パッケージ形空調機の室内温湿度条件は、冷房２８℃　５０％　暖房２０℃　４０％とする。

ＡＣＲ－１ ルームエアコン 室内機　壁掛形　室内電源タイプ

冷房能力：２．８ｋＷ　暖房能力：３．６ｋＷ

付属品：ワイヤレスリモコン　×１個

１φ１００Ｖ ７６０ １ １階休憩室（厨房）

ＡＣＭ－６ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機　床置設置 ３φ２００Ｖ １

ＦＡＮ外

ＣＯＭＰ

アンカーボルト（SUS）

M10ｘ80Lｘ8本（参考）

冷房能力：５０．０ｋＷ　 暖房能力：６０．０ｋＷ

２５．４ ｋＷ

０．８２ ｋＷ

１０．６ｋＷ

付属品：分岐管　集中排水ドレン　防雪フード　他一式

Ks＝1.0

コンクリート基礎（本工事）屋外

寒冷地仕様　ー１５℃ （暖房時）

ＡＣＭ－６－１ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ １φ２００Ｖ ０．０３ｋＷ室内機　天井カセット形（２方向）

冷房能力：２．８ｋＷ　暖房能力：３．２ｋＷ

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

ＡＣＭ－６－２ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機　天井カセット形（２方向）

冷房能力：４．０ｋＷ　暖房能力：４．８ｋＷ

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

１φ２００Ｖ ０．０５ｋＷ

ＡＣＭ－６－３ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機　天井カセット形（２方向）

冷房能力：５．６ｋＷ　暖房能力：６．３ｋＷ

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

冷房能力：３．６ｋＷ　暖房能力：４．０ｋＷ

室内機　天井カセット形（２方向）空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝＡＣＭ－６－４

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

１φ２００Ｖ

１φ２００Ｖ ４

（１） ２階女子洗面所

２

（１） ２階女子便所

（１） ２階男子便所

（１） ２階男子洗面所

ＡＣＭ－６－５ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機　天井カセット形（２方向）

冷房能力：６．３ｋＷ　暖房能力：７．５ｋＷ

付属品：コントロールスイッチ　×１個／台　防振吊金具付　ドレンアップ　

１φ２００Ｖ

３階女子便所（１）

３階男子便所（１）

２

１階女子便所

１階男子便所

１

１

（１）

（１） ３階女子洗面所

３階男子洗面所

ｋＷ０．０６

ｋＷ０．０３

ｋＷ０．０６

Ｗ

（暖房時）

７５０

４０

ＣＯＭＰ Ｗ

ＷＦＡＮ外

２５ＦＡＮ内 Ｗ １９８０ Ｗ（最大時）

　　　：室外機用壁ブラケット架台

寒冷地仕様　ー１５℃

Ｍ
N/S

TEL　03-5256-5121

FAX　03-5256-5122

東京都千代田区鍛冶町二丁目９番６号

改修　空調・換気設備　機器表

株式会社ムラシマ事務所　東京事務所

一級建築士大臣登録第127404号　齋藤　明孝

一級建築士事務所登録都知事第56340号

工事名称 図面番号製図設計検図承認〒101-0044
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調布市八ケ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事
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東京都千代田区鍛冶町二丁目９番６号

株式会社ムラシマ事務所　東京事務所

一級建築士大臣登録第127404号　齋藤　明孝

一級建築士事務所登録都知事第56340号
改修　空調設備　本館系統図

工事名称 図面番号製図設計検図承認〒101-0044

図面名称 縮尺設計年月日

　　　　マルチ型エアコン：渡り配線　ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°―２Ｃ（冷媒管共巻）
　　　１．室外機と室内機との渡り配線及び室内機とリモコン間配線は本工事とする。

０８

調布市八ケ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事
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　　　3.　は衛生配管に接続を示す。★
　　　4.　は冷媒管防火区画貫通処理を示す。
　　　5.特記なきドレン管（室内機接続管）は２５Ａとする。
　　　6.コンクリ-ト穴開けに際し、放射線透過検査を行うこと。
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　　　　渡り配線　ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°―２Ｃ（冷媒管共巻）

　　　１．室外機と室内機との渡り配線及び室内機と
　　　　　リモコン間配線は本工事とする。
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調布市八ケ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事



2階平面図　S=1/200
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記号
はつり口径 RC壁

(mm) 壁厚(mm)

２階はつり補修リスト（　　）

個数
50(25,32) 150 4

RC床
個数

150 1
床厚(mm)

75(40) 150 - 150 -
100(R) 150 5 150 16

冷媒管サイズ表（参考サイズ）

記号

Ｒ０

Ｒ１

Ｒ３

Ｒ４
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２８．５８φ １２．７０φ
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3階平面図　S=1/200

記号
はつり口径 RC壁

(mm) 壁厚(mm)

３階はつり補修リスト（　　）

個数
50(25,32) 150 4

RC床
個数

150 1
床厚(mm)

75(40) 150 - 150 -
100(R) 150 4 150 15

A
B
C

注記）1.　は機械はつり補修箇所を示す。
　　　2.　は既設貫通孔再利用を示す。
　　　3.　は衛生配管に接続を示す。★
　　　4.　は冷媒管防火区画貫通処理を示す。
　　　5.特記なきドレン管（室内機接続管）は２５Ａとする。
　　　6.コンクリ-ト穴開けに際し、放射線透過検査を行うこと。

ＡＣＭ－６－４ ＡＣＭ－６－４
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A

　　　　渡り配線　ＥＭ－ＣＥＥ１．２５°―２Ｃ（冷媒管共巻）

　　　１．室外機と室内機との渡り配線及び室内機と
　　　　　リモコン間配線は本工事とする。
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A3:1/400

TEL　03-5256-5121

FAX　03-5256-5122

東京都千代田区鍛冶町二丁目９番６号
〒101-0044

Ｍ改修　空調設備　本館　2,3階平面図

株式会社ムラシマ事務所　東京事務所

一級建築士大臣登録第127404号　齋藤　明孝

一級建築士事務所登録都知事第56340号 A1:1/200

工事名称 図面番号製図設計検図承認

図面名称 縮尺設計年月日
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調布市八ケ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事



宿泊室 宿泊室

D

DR

R

（床転がし）
25,R1

R

洋室

物入 物入

宿泊室

25,R1

25,R1

注記）1.　は機械はつり補修箇所を示す。
　　　2.　は既設貫通孔再利用を示す。

冷媒管サイズ表（参考サイズ）

記号

Ｒ０

Ｒ１

Ｒ３

Ｒ４

冷媒ガス管 冷媒液管

　９．５２φ

１２．７０φ

　６．３５φ

　６．３５φ

Ｒ２

Ｒ５

Ｒ６

Ｒ７

Ｒ８

Ｒ９

１５．８８φ 　９．５２φ

１９．０５φ 　９．５２φ

２２．２２φ 　９．５２φ

２５．４０φ １２．７０φ

２８．５８φ １２．７０φ

２８．５８φ １５．８８φ

３１．７５φ １９．０５φ

３８．１０φ １９．０５φ

ＡＣＭ－５－１

ＡＣＭ－４－２

ＡＣＭ－４－１ ＡＣＭ－４－１

1階宿泊室詳細図　S=1/50

2,3階宿泊室詳細図　S=1/50

異型鉄筋　Ｄ－１０
たてよこ＠２００（シングル）

１
０

０
０

６
０

１
５

０

Ａ×Ｂ

機器基礎要領図

×（Ｂ＋２００）（Ａ＋２００）

ＲＣー４０～０

ＧＬ

コンクリート

Ａ Ｂ

１３００ＡＣＭ－１，３ ２３００ ２

記号
寸法

数量

ＡＣＭ－６ ２５００ １３００ １

ＡＣＭ－２、４，５ ２６１００ １３００

FC＝18　N/mm2
スランプ18cm

金ごて押え

面取

10 3

Ｗ

Ｄ

Ｈ
１

Ｌ-５０×５０×６ｔ

ＦＢ-５０×６t

ＦＢ-１００×１００×６ｔ

エキスパンドメタル　ＸＧ-１１相当

室外機保護ガード

（ｍｍ）（ｍｍ）

C

2

4

Ｄ記号 Ｈ１ 個数 備　　考
架台寸法

A

B 1

Ｗ
（ｍｍ）

200010002000

200010003000

室外機機器

ＡＣＭ－６

ＡＣＭ－１，３

ＡＣＭ－２，４，５

※鋼材仕上げは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

脚部は、基礎へのアンカーボルト固定。

（ｍｍ）
Ｈ２

2300

2300

2200 1000 2000 2300

Ｈ
２

一級建築士大臣登録第127404号　齋藤　明孝

株式会社ムラシマ事務所　東京事務所

Ｍ一級建築士事務所登録都知事第56340号

TEL　03-5256-5121

FAX　03-5256-5122

東京都千代田区鍛冶町二丁目９番６号

改修　空調・換気設備　本館　宿泊室、基礎、架台詳細図
A1:1/50

A3:1/100

工事名称 図面番号製図設計検図承認〒101-0044

図面名称 縮尺設計年月日 １１

調布市八ケ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事
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2,3階平面図　S=1/200
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1階平面図　S=1/200

ＡＣＭ－１－１

ＡＣＭ－１－６

ＡＣＭ－１－４

ＡＣＭ－２ＡＣＭ－２

ＡＣＲ－１ＡＣＭ－３－２ＡＣＭ－３－１ＡＣＭ－３－１

ＡＣＭ－３ ＡＣＭ－１

ＡＣＭ－５

ＡＣＭ－４

ＥＨＦ－１

ＨＥＵ－１

ＨＥＵ－２

ＡＣＭ－６

ＲＳ

ＲＳ

ＲＳＨＳ

ＲＳＨＳＲＳ

ＲＳ

記　号　　　　配　　　　線

ＥＭ－ＣＥＥＳ２ロ　－　２Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ロ　　－　６Ｃ

内　　容

天井内ケーブル配線又は冷媒管共巻

シンボル

機器凡例

ＲＳ

ＨＳ

記号凡例

平面図記号

露出配管

ＲＳ

ＲＳ

ＰＢ（ＷＰ）ＳＵＳ
150×150×100Ｈ

ＰＢ（ＷＰ）ＳＵＳ
150×150×100Ｈ

集中管理コントローラー

ＥＭ－ＣＥＥＳ２ロ　－　２Ｃ集中管理

メーカー付属ケーブル
メーカー付属ケーブル

電磁弁

ＬＦ３Ｐ

ＬＦ５Ｐ

ＥＭ－ＣＥＥ２ロ　－　３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ロ　－　３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２ロ　－　５Ｃ

（ＭＭＡ）

（ＭＭＡ）

（ＭＭＡ）

立さり　電線管等

（Ｇ２２）

（Ｇ２２）

（Ｇ２８）

（Ｇ２２）

ＰＢ（ＷＰ）ＳＵＳ 
300×300×200Ｈ

ＰＢ 
200×200×100Ｈ

メーカー付属ケーブル
□

□□□

端子箱（屋外用）

端子箱（メーカー付属ケーブル接続用）

凍結防止切替弁接続用

ＳＷ

ＳＷ ＥＭ－ＣＥＥ２ロ　　－　４Ｃ （ＭＭＡ）

ＰＢ×２ 
150×150×100Ｈ

（ワイヤレス）

ＲＳ ＲＳ

ＲＳ
ＲＳ ＲＳ

ＲＳ

ＷＨＧ－１

ＨＰ－１

ドライ
エリア

倉庫

UP

X1 X3X2
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B1階平面図　S=1/200
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受水槽室

ポンプ室

Ｍ

TEL　03-5256-5121

FAX　03-5256-5122

東京都千代田区鍛冶町二丁目９番６号

改修　空調・衛生設備　本館二次側配線Ｂ１～３階平面図

株式会社ムラシマ事務所　東京事務所

一級建築士大臣登録第127404号　齋藤　明孝

一級建築士事務所登録都知事第56340号 A1:1/200

A3:1/400

工事名称 図面番号製図設計検図承認〒101-0044

図面名称 縮尺設計年月日 ２１

調布市八ケ岳少年自然の家空調設備ほか改修工事


